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If tamper terminal/switch is

unused:

* connect 3 wire from TAM to
PC4°‘° /4020 any COM terminal OR

* the tamper pin switch must be

control panel
Auxiliary Power ¢
Supply Connecuon pushed in

1. Bemutatas

A PC4108 egy 8 z6nas bovité modul a
Maxsys rendszerhez

Tulajdonsagok

Négyvezetékes csatlakozas
Aramfelvétel: 30mA (combus-rol)
Szabotazsvédett

NC, EOL, DEOL lezarasok

AUX+ kimenet: 12VDC/250mA
(combus-rol)
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3. Telepités

A doboz kinyitdsa utan egy modul, 16 db
5600 Ohm-os ellenallas é¢s harom miianyag
tiiske all rendelkezésre. A miianyag tiiskék
segitségével helyezze fel a modult, majd
kdsse be.

Miel6tt a rendszert fesziiltség ala helyezné,
ellendrizze a kotéseket. Ide tartozik a
szabotdzs is.

Miutan mindent rendben talalt,
csatlakoztassa az akkumuldtort, majd a
transzformator vezetékeit.
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4. A modul beléptetése

A beléptetést végezheti a hagyomanyos
programozasi ~ modszerrel, vagy a
referenciaszamok hasznalataval is.

Miel6tt barmilyen funkciot beéllitana, be

kell 1éptetni a modult a rendszerbe.

a) Lépjen be az lizembe helyez6i mddba
([*18][telepitoi kod])

b) Keresse meg a Module Hardware
meniipontot, azon belil az Enroll
Module részt majd [*].

c) Keresse meg a PC41XX részt, majd [*]

d) Create Tamper on Desired Unit
iizenet jelenik meg. Szakitsa meg, majd
zérja vissza a szabotazskort.

e) Az LCD-n az PC4108 Mod 01
Enrolled {izenet jelzi a beléptetés
sikerességét.

Az 1-8 (PC4010)/1-16 (PC4020) zb6ndk az

alappanelen talalhatok. A  beléptetett

boviték zonai sorban kdvetkeznek egymas
utan. Példa: ha két PC4108-at beléptettek,

akkor az els6 modulon 1év6 zoénak 17-24,

mig a masodik modulon lévék 25-32-ig

lesznek elérhetdk.
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Ha le akarjadk ellendrizni, milyen zonak
vannak az adott bdvitdn, a beléptetés utan
meg kell nyomni a nyil gombot.

Programozas
Be kell Iépni az lizembe helyez6i modba.
A zonakat hozza kell rendelni particiohoz.

Zo6nak particiohoz rendelése
(XX=Partici6 01-08)/PC4020, 01-04/PC4010

[0100XX0300] Uj z6na hozzaadasa

[0100XX0301] Zo6na szerkesztése

[0100XX0302] Zona torlése ,,ZONE XXX”
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Zobnatipusok és alapbeallitasaik

[00] Késleltetett

[01] Masodlagos késleltetett

[02] Azonnali

[03] Kovetd

[04] Késleltetett kovetod
[05] Kovetd ,,Stay Away”

[06] Késleltetett ,,Stay Away”

[07] Tlz

[08] Késleltetett tiiz
[09] Auto ellendrzott tiiz
[10] Waterflow

[11] Tiz feliigyelet
[12] 24 Hr Bell

[13] 24 Hr Bell/Buzz
[14] 24 Hr Buzzer

[15] 24 Hr Technical
[16] 24 Hr Gas

[17] 24 Hr Heat

[18] 24 Hr Medical
[19] 24 Hr Emergency
[20] 24 Hr Water

[21] 24 Hr Freeze

[22] 24 Hr Holdup

[23] 24 Hr Panic

[24] Kapcsolt 24 6ras
[25] Pillanatnyi ¢élesités
[26] Fenntarto ¢€lesités
[27] Kényszeritett valasz
[28] Links Sup

[29] Links Answer
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Zona 12345678
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Zona cimke
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Zona tipusa

Sziréna hangos
Pulzdlo sziréna
Kiiktatas enged.

Ajtocsengd

Kényszeritett zona

Riasztds szamldlas
Atvitel késleltetése
Waterflow késleltetés



